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Instalar extintor em abrigo do tipo 'quebra vidro'

Instalar extintor em abrigo do tipo 'quebra vidro'



Classificação F-8 (DECRETO 53.280/2016) - Risco Médio
Altura h < 6m

1 Acesso da viatua à edificação
-

2 Segurança estrutural contra incêndio -
3 Compartimentação horizontal -
4 Compartimentação vertical -
5 Controle de materiais de acabamento -
6 Saídas de emergência X
7 Plano de emergência -
8 Brigada de Incêndio X
9 Iluminação de emergência X

10 Detecção de incêndio -
11 Alarme de incêndio -
12 Sinalização de emergência X
13 Extintores X
14 Hidrantes e mangotinhos -
15 Chuveiros automáticos -
16 Controle de fumaça -

ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA PPCI

1/50

PPCI 01

OBRA:

LOCAL:

ENG. MECÂNICO VINICIUS GONÇALVES

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Vinicius

/02

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:PPCI
535,20 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

PLANTA BAIXA



1/50

PPCI 02

OBRA:

LOCAL:

ENG. MECÂNICO VINICIUS GONÇALVES

RESPONSÁVEL:

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

INSTITUTO FEDERAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO

Vinicius

 /02

FARROUPILHA

PROJETO: ÁREA:PPCI
535,20 m²

CONTEÚDO:

DATA:

Agosto/2019

ESCALA:

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.

Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

Localização


